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■適用管種 :配管用炭素鋼鋼管 」IS G 3452またはガス用硬質塩化ビニル被覆鋼管
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ドリルにタッピングペーストを塗布します。

る場所に専用穿孔機をセットしラチェットレンチを用いて穿孔します。
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穿孔機を取り外し、マグネットを用いて管内に残つた切粉を除去します。

もし、穿孔した穴表面にバリ等がある場合はヤスリ等できれいにしてくだ

さい。

ガス用硬質塩化ビニル被覆鋼管には、メタルシールを保つために、穿

孔穴に専用シール剤を全面塗布してください。

配管用炭素鋼鋼管 (自ガス管)には、塗布する必要はありません。(仮に

塗布しても問題ありません)
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分岐サドル本体を穴に挿入し、反対側からバンドをかけてください。

分岐サドルが管の表面に密着するまで、本体六角部をスバナ等で締付

けてください
=

△ 警告
継手の再使用は禁上です。気密不良の原因となります。

詳しい接続要領については、

当社の8印ソフレックスハンドブックをこ参照ください。

8印ツプレジクス9 ガス用ステンレス鋼フレキシブル管/継手 (プッシュインパクr)

穿子L穴の掃除

シーJレ剤の塗布


